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Crescendo com vocé!
TERMO DE REFERENCIA «

1. ORIGEM DA DEMANDA:
1.1. Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Agricultura.

2. DESCRICAO DO OBJETO:

2.1. Constitui objeto da presente contratacao de empresa especializada para realizar a instalagdo do sistema
de bombeamento de poco tubular profundo, contemplando infraestrutura hidraulica e elétrica, visando
garantir o abastecimento de agua da comunidade beneficiada, na localidade de Linha Caturrita, Municipio
de Trindade do Sul/RS, em conformidade com as normas técnicas vigentes, com recursos oriundos do
Convénio FPE n° 2314/2025 - Processo n° 25/1700-0001006-9, conforme memorial descritivo, projeto
elétrico, perfil geoldgico/construtivo, relatorios técnicos, orcamento e demais documentos que integram o

processo.
Qtdade/| Valor de Referéncia*
Item | Descric&o: Unidade| Unitario Total
1. Bomba submersa 4 polegadas, modelo VBOP43; 5,5 HP; 37| 01 UN R$ R$ 10.401,45
estagios; monofésica 220V 60Hz (bomba refrigerada a agua). 10.401,45
2 Quadro de comando STANDARD 5.5. HP; monofasico 220V. | 01 UN |R$ 2.499,00| R$ 2.499,00
3 Tubo galvanizado a fogo de 1Y% polegada, em barra de 6 metros. | 174 M | R$ 79,66 |R$ 13.860,84
4, Luva galvanizada 1%. 29UN | R$33,58 | R$973,82
5. Curva galvanizada mxf 1%. 01 UN | R$91,66 R$ 91,66
6 Cabo flexivel de poténcia 3x16mm preto — 1kV. 190 M | R$67,80 |R$ 12.882,00
7 Niple galvanizado 1%. 02 UN | R$43,33 R$ 86,66
8. | Adaptador galvanizado para a bomba 1%. 01 UN | R$ 60,00 R$ 60,00
9. Vélvula de retencdo horizontal em bronze 1%. 01 UN | R$ 393,33 | R$ 393,33
10. |Unido galvanizada 1%. 01 UN | R$ 136,66 | R$ 136,66
11. |Flange (tampa do pogo). 01 UN | R$ 260,00 | R$ 260,00
12. |Mao de obra de instalagdo do poco artesiano (incluso o|01 UST |R$ 1.766,66| R$ 1.766,66
deslocamento).
Valor total global de R$ 43.412,08

O valor global estimado da contratacdo é de R$ 43.412,08 (quarenta e trés mil, quatrocentos e doze reais
e oito centavos), conforme orcamento de referéncia juntado ao processo, elaborado com base na média
aritmética de trés orcamentos.
2.2. O escopo técnico compreende o fornecimento, montagem, instalagéo, interligacao, testes e colocagdo
em funcionamento de todos os equipamentos e componentes necessarios ao sistema, observadas
integralmente as especificacdes dos documentos técnicos do Convénio e do processo.
2.3. Parametros minimos do sistema de bombeamento:

* vazdo de projeto: 3,80 m3/h;

* altura manométrica total (HMT): 192,00 mca;

* conjunto motobomba submerso com poténcia de 5,5 CV, compativel com as caracteristicas hidraulicas

do pogo;
« alimentagdo elétrica monofasica em 220 V e frequéncia de 60 Hz, conforme projeto e memorial do
painel.

2.4. O sistema devera atender & demanda hidrica de projeto indicada no memorial, com consumo diério
estimado de 7,20 m3/dia.
2.5. O reservatorio de armazenamento ja adquirido possui capacidade de 15.000 (quinze mil) litros e ser&
ser instalado de acordo com as especificages do fabricante e as normas vigentes.
2.6. A rede adutora/tubulacdo de recalque, conexdes, registros, valvulas e acessorios deverdo seguir o
tracado, dimensionamento e demais defini¢bes constantes da planta e do memorial descritivo.
2.7. O Municipio devera implantar o sistema de tratamento destinado a desinfec¢do da agua captada,
inclusive sistema de dosagem de cloro e acessorios necessarios, de modo a assegurar o atendimento aos
padr@es de potabilidade aplicaveis.
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2.8. As instalagdes elétricas compreenderdo quadro de comando, dispositivos de protecdo, cabeamento,
aterramento e demais componentes necessarios a alimentacdo e protecdo do conjunto motobomba,
observadas as normas técnicas vigentes, as recomendacdes dos fabricantes e as exigéncias da
concessionaria de energia.
2.9. O painel elétrico devera ser adequado ao acionamento de bomba submersa monofésica de 5,5 CV, 220
V, com partida direta, capacitor de partida e capacitor permanente, contemplando, no minimo, disjuntor
termomagnético, contator, relé térmico, dispositivo de desligamento do capacitor de partida, comando
manual/automatico, sinalizagdo, bornes, aterramento, organizacao e identificacdo dos circuitos.
2.10. Todos os materiais e equipamentos deverdo ser novos, de primeira qualidade, compativeis entre si,
adequados ao ambiente de instalacdo e instalados conforme as especificaces dos fabricantes, os projetos,
memoriais e as normas técnicas aplicaveis.
2.11. A execucdo devera ser realizada por empresa e profissional legalmente habilitados, com emissao da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, quando exigivel, abrangendo os servicos
executados.
2.12. Integram as exigéncias técnicas do objeto, independentemente de transcri¢do, o0 Memorial Descritivo
da Instalagdo Hidraulica, o Memorial Descritivo do Painel Elétrico, o Projeto de Forca e Comando, o Perfil
Geoldgico/Construtivo, os relatérios de ensaio e vazdo do poco, o orgamento de referéncia e demais
documentos técnicos do Convénio.

3. DA FORMA, LOCAL E CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Os servicos serdo executados na localidade de Linha Caturrita, zona rural do Municipio de Trindade
do Sul/RS, no ponto do pogo tubular profundo e no local previsto para reservacdo/interligacdo, conforme
projeto técnico.

3.2. A execucao tera inicio apos a emissdo da Ordem de Servigo e devera observar o cronograma fisico do
Convénio FPE n° 2314/2025, a vigéncia do ajuste e eventuais reprogramacdes formalmente aprovadas pelo
Concedente.

3.3. Antes do inicio dos servigos, a contratada devera conferir as condi¢bes do local, medidas, pontos de
energia, interferéncias, acessos, cotas e demais elementos indispenséveis a correta execugdo, comunicando
imediatamente a fiscalizacdo qualquer incompatibilidade identificada.

3.4. A contratada sera responsavel pelo fornecimento de mado de obra, ferramentas, equipamentos,
transporte, fretes, carga e descarga, materiais de consumo, dispositivos de seguranca e todos 0s meios
necessarios a execugdo completa do objeto.

3.5. Os servicos deverdo ser executados de forma a preservar as estruturas existentes, o pogo, as instalacdes
adjacentes, 0 solo, 0s acessos e a seguranca de trabalhadores e terceiros, cabendo a contratada reparar 0s
danos que causar.

3.6. Ao término, deverdo ser realizados testes operacionais do conjunto motobomba, painel, comandos,
sistema de nivel, rede hidréulica, estanqueidade, tratamento/desinfec¢éo e reservacdo, com demonstragdo
do funcionamento a fiscalizacéo.

3.7. O sistema somente sera considerado concluido ap6s o pleno funcionamento e a correcdo de todas as
pendéncias apontadas pela fiscalizacéo, sem prejuizo do recebimento provisorio e definitivo.

4. DA JUSTIFICATIVA E DO ENQUADRAMENTO DA CONTRATACAO:

4.1. A perfuracédo do pogo tubular profundo constitui apenas uma etapa do sistema de abastecimento. Apos
a conclusdo da perfuracéo, testagem e aprovagdo técnica do pogo, verificou-se vazdo satisfatoria e
resultado de qualidade de agua compativel com o prosseguimento da implantagdo, tornando necessaria a
instalacdo hidraulica definitiva para disponibilizacdo da agua a comunidade beneficiada.

4.2. A instalacdo do conjunto de bombeamento, infraestrutura hidraulica e elétrica, tratamento e reservagao
é indispensavel para a plena operacionalizagdo do poco e para 0 cumprimento integral do objeto pactuado
no Convénio FPE n° 2314/2025.

4.3. O objeto possui natureza de servigo de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos
associados, devendo a forma de contratacdo e o procedimento de selecdo observar o enquadramento
definido no processo administrativo, a Lei Federal n® 14.133/2021 e os regulamentos aplicaveis.

""Se o Senhor nio edificar a casa,
em vio trabalham os que a edificam."
Salmo 127:1

54 3541 1025/ 3541 1300
gabinete@trindadedosul.rs.gov.br
administracao@trindadedosul.rs.gov.br
www.trindadedosul.rs.gov.br

Rua Alecrim, 120 — Cep:99615-000

A Deus toda honra e toda gloria. Trindade do Sul - RS




GESTAO 2025 - 2028

=2 Trindade
is29 do Sul
Crescendo com vocé! «
4.4. O critério de julgamento deverd privilegiar o menor preco global, sem prejuizo da anélise de

exequibilidade, da compatibilidade da proposta com os projetos e memoriais e do atendimento integral as
exigéncias de habilitacéo.

5. DA JUSTIFICATIVA RELATIVA A CONTRATACAO:

5.1. A contratacdo justifica-se pela necessidade de assegurar abastecimento de agua a comunidade da Linha
Caturrita, promovendo regularidade, seguranca hidrica e melhores condi¢bes de vida as familias
beneficiadas.

5.2. O memorial técnico identifica 40 unidades/domicilios na localidade beneficiada e dimensiona o
sistema para atendimento da demanda prevista, com reservacao de 15.000 litros e vazdo de projeto de 3,80
m3/h.

5.3. A implantacgdo do sistema permitird aproveitar a infraestrutura j& executada na etapa de perfuracéo do
poco, evitando ociosidade do investimento publico e garantindo a efetividade dos recursos aplicados.

5.4. A solugdo atende ao interesse publico e as finalidades do Convénio FPE n° 2314/2025 - Processo n°
25/1700-0001006-9, viabilizando a conclusdo da Meta 2 referente a instalacdo do poco.

6. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:

6.1. O prazo de vigéncia contratual sera compativel com o cronograma de execucdao do Convénio e
suficiente para a execucdo, testes, recebimento e pagamento do objeto, contado da assinatura do
instrumento contratual, observadas as disposi¢des dos arts. 105 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.
6.2. O prazo de execucédo dos servigos sera contado da emissdo da Ordem de Servigo e devera respeitar o
prazo remanescente da Meta 2 e da vigéncia do Convénio, admitidas alteragcbes apenas mediante
justificativa e formalizacdo nos termos legais e conveniais.

6.3. A contratada devera manter ritmo de execugdo compativel com o cronograma aprovado, comunicando
por escrito qualquer fato superveniente que possa comprometer os prazos.

7. DO REAJUSTE OU REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

7.1. Os precos contratados permanecerdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contado
da data do orgcamento estimado, sem prejuizo do direito ao restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses legalmente previstas.

7.2. Eventual reajuste, quando cabivel, observara o indice e a data-base definidos no instrumento
convocatorio e no contrato, respeitado o interregno minimo legal.

7.3. O reequilibrio econdmico-financeiro dependera de requerimento fundamentado e prova suficiente do
fato superveniente, de seus efeitos e do efetivo impacto sobre 0s encargos da contratada.

8. DA FISCALIZACAO:

8.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente designado(s)
pelo Municipio, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.2. O fiscal registrara as ocorréncias, conferira materiais, equipamentos, servicos, medicoes, testes e
documentac&o técnica, determinando as corre¢fes necessarias.

8.3. A fiscalizacdo poderd exigir certificados, fichas técnicas, manuais, ART, registros fotograficos,
relatdrios de testes e outros documentos necessarios a comprovacao da conformidade do objeto.

8.4. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela qualidade, seguranca,
adequacdo técnica, vicios, defeitos ou danos decorrentes da execugéo.

9. GESTOR DO CONTRATO:

9.1. O gestor do contrato coordenard o acompanhamento administrativo da contratagdo, controlando
prazos, documentos, registros, alteracGes, medicOes, pagamentos e demais atos necessarios ao
gerenciamento contratual.

9.2. O gestor adotard as providéncias cabiveis quando as ocorréncias ultrapassarem a competéncia do fiscal
e encaminhara a autoridade competente as situagdes que demandem deciséo.
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10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO: «

10.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel pela fiscalizacdo, ap6s a conclusdo dos
servigos, mediante vistoria, testes e verificacdo preliminar da conformidade com o Termo de Referéncia,
projetos e memoriais.

10.2. O recebimento definitivo ocorreré apés a correcdo de eventuais pendéncias e a confirmagdo de que
o0 sistema estd em pleno funcionamento, com entrega da documentagdo técnica e da ART pertinente,
guando exigivel.

10.3. O recebimento ndo afasta a responsabilidade da contratada por vicios ocultos, defeitos de execugéo,
garantias legais e demais obrigacGes decorrentes do contrato.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

11.1. O fornecedor seré selecionado pelo procedimento definido no processo administrativo, observada a
Lei Federal n° 14.133/2021, adotando-se, em razdo da natureza integrada do objeto, o critério de menor
preco global, desde que atendidas todas as exigéncias técnicas e de habilitacéo.

11.2. A proposta devera contemplar todos os materiais, equipamentos, mao de obra, encargos, tributos,
ferramentas, fretes, deslocamentos, testes, ART e demais custos diretos e indiretos necessarios a completa
execucdo do objeto.

11.3. Para fins de qualificagdo técnica, poderad ser exigida comprovacdo de aptiddo para execucdo de
servigos compativeis em caracteristicas e complexidade, bem como registro da empresa e/ou profissional
no conselho profissional competente, na extensdo legalmente aplicavel.

11.4. A empresa devera indicar responsavel técnico legalmente habilitado para acompanhar os servicos e
emitir a respectiva responsabilidade técnica.

12. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

12.1. Compete & Contratada:

a. Cumprir todas as obrigacdes constantes do processo, do contrato, deste Termo de Referéncia, dos
memoriais, projetos e de sua proposta.

b. Executar integralmente o objeto com materiais e equipamentos novos, de primeira qualidade e
compativeis com as especificacdes técnicas.

c. Disponibilizar profissionais qualificados e responsavel técnico legalmente habilitado, providenciando a
ART pertinente antes ou no inicio dos servigos, conforme exigéncia legal.

d. Fornecer, instalar e colocar em operacdo o conjunto motobomba, painel de comando, infraestrutura
elétrica e hidraulica, tubulacdo de recalque, conexdes, registros, acessorios, tratamento/desinfeccdo e
reservagao previstos no projeto.

e. Executar as instalagdes elétricas e hidraulicas com seguranca, organizacao, identificacdo e protecdo
adequadas, respeitando as recomendacGes dos fabricantes e as normas vigentes.

f. Realizar todos os testes de funcionamento, estanqueidade, acionamento, protecao, nivel, bombeamento
e tratamento necessarios ao recebimento do sistema.

g. Refazer, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, 0S Servi¢os, materiais ou
equipamentos que apresentarem vicios, defeitos ou desconformidades.

h. Responder por danos causados a Administragdo, ao patrimonio publico, a terceiros, a0 poco ou as
instalacOes existentes em decorréncia da execugéo.

i. Manter o local organizado e seguro, sinalizando areas de risco e adotando medidas de protecdo aos
trabalhadores e terceiros.

j- Cumprir a legislacéo trabalhista, previdenciaria, fiscal, ambiental e de seguranca do trabalho aplicavel.
k. Manter durante toda a execucdo as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo de
contratacao.

I. Comunicar formalmente a fiscalizagdo qualquer impedimento, incompatibilidade de projeto, necessidade
de ajuste ou situacdo que possa afetar a execucao.

m. Entregar manuais, certificados, garantias, diagramas, documentacdo técnica e demais registros
necessarios a operagdo e manutengédo do sistema.
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13. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: «
13.1. Compete ao Contratante:
a. Disponibilizar a contratada os projetos, memoriais, documentos técnicos e informacdes necessarias a
execucao.
b. Permitir o acesso ao local dos servigos, observadas as regras e horarios definidos pela Administracéo.
c. Acompanhar e fiscalizar a execucao, efetuando registros, medi¢cfes e comunicac6es formais.
d. Comunicar a contratada as falhas, irregularidades ou desconformidades identificadas, fixando prazo
razoavel para corregao.
e. Efetuar os pagamentos devidos ap6s a comprovacao da execucdo e o aceite da fiscalizacdo, observadas
as condicOes do contrato e a disponibilidade dos recursos vinculados ao Convénio.
f. Aplicar as sanc¢des cabiveis nas hipdteses de inadimplemento, garantidos o contraditério e a ampla
defesa.

14. DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES:

14.1. O pagamento sera efetuado de acordo com a execugdo efetivamente comprovada e aceita pela
fiscalizagcdo, mediante apresentacdo de Nota Fiscal e demais documentos exigidos, observadas as etapas,
condigdes e recursos do Convénio FPE n° 2314/2025.

14.2. Quando houver medicdo, esta devera refletir os servicos e materiais efetivamente
executados/instalados, em conformidade com a planilha orgamentéaria e com os documentos técnicos do
processo.

14.3. Néo serdo pagos servigos executados em desacordo com 0s projetos, memoriais, especificagcdes ou
sem prévia autorizagao quando esta for necessaria.

14.4. A Administracdo poderéa reter o pagamento correspondente a parcela controvertida ou pendente de
correcdo, sem prejuizo do pagamento da parte incontroversa, quando juridicamente cabivel.

15. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO:

15.1. A contratacdo mostra-se viavel sob os aspectos técnico e operacional, pois se baseia em solucédo usual
de engenharia para captagdo, bombeamento, tratamento e reservacdo de agua e conta com projetos,
memoriais e parametros técnicos previamente definidos.

15.2. A solugdo é razoavel e proporcional ao interesse publico, pois complementa a estrutura do poco ja
perfurado e viabiliza sua efetiva utilizag&o pela comunidade beneficiada.

15.3. A estimativa de valor foi formada por pesquisa de mercado com trés orgcamentos, adotando-se a média
aritmética como referéncia, conforme documentacao juntada ao processo.

16. IMPACTOS AMBIENTAIS:

16.1. A execucgdo poderé gerar impactos temporarios relacionados & movimentacéo de materiais, abertura
ou recomposicdo de trechos de solo, residuos de embalagens, sobras de tubulagdes, cabos, componentes e
eventuais residuos de manutengéo ou instalacéo.

16.2. A contratada devera adotar medidas para prevenir vazamentos, contaminacao do solo e da agua,
descarte irregular de residuos e danos a vegetagdo ou as areas adjacentes.

16.3. Residuos e embalagens deverdo receber destinagdo ambientalmente adequada, e o local devera ser
entregue limpo, organizado e recomposto ap6s a conclusao dos servicos.

16.4. A implantacéo e operacdo do sistema de desinfeccdo deverdo observar cuidados de armazenamento,
manuseio e dosagem dos produtos utilizados, de forma a preservar a seguranca dos operadores e a
qualidade da agua.

17. PARCELAMENTO:

17.1. N&o se recomenda o parcelamento do objeto, considerando a interdependéncia técnica entre
bombeamento, quadro de comando, instalacdes elétricas, rede hidraulica, tratamento e reservagdo, bem
como a necessidade de responsabiliza¢do Unica pelo desempenho e funcionamento integrado do sistema.
17.2. A contratacdo por preco global favorece a compatibilidade entre os componentes, a coordenacéo dos
servigos, os testes integrados, a garantia e a identificacdo da responsabilidade por eventuais falhas.
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18. GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS: «

18.1. A contratada respondera pela qualidade dos servigos executados e dos materiais/equipamentos
fornecidos, observados os prazos de garantia legal, contratual e dos fabricantes.

18.2. Durante o periodo de garantia, a contratada devera corrigir, reparar ou substituir, sem dnus adicional
para 0 Municipio, componentes que apresentem defeitos decorrentes de fabricagdo, instalacdo inadequada
ou vicio de execucéo.

19. OBSERVACAO QUANTO A COMPATIBILIDADE DA PLANILHA ORCAMENTARIA:
19.1. Antes da publicacdo do instrumento de contratacdo, a Administracdo deverd conferir a perfeita
compatibilidade entre o escopo integral dos memoriais/projetos e a planilha orcamentaria de referéncia,
especialmente quanto aos itens de tratamento/desinfeccao e reservacdo, de modo a assegurar que todos 0s
fornecimentos e servigos necessarios ao pleno funcionamento do sistema estejam devidamente
contemplados na composicao do preco global.

Trindade do Sul/RS, em 02 de setembro de 2026.

Secretaria Municipal de Agricultura
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